
ANSCHLUSS DER ZIRKULATIONSLANZE AN 
DIE THERMOSAFE-BOX

Zirkulationseingang in die Lanze

Zirkulationsausgang in die Warmwasserleitung

T-Stück mit Blindklappe 
verschließen

Kaltwassereingang
Firwa

Warmwasserausgang
Firwa

Zirkulationspumpe mit
Rückschlagklappe und
Absperrhahn
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